DELIBERAZIONE G.C. N. 73 DEL  26.7.2003

OGGETTO: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

Premesso che:

1. la rete fognaria del comune di Varallo Pombia convoglia i reflui raccolti all'impianto comunale di depurazione delle acque reflue ubicato in Via Sottomonte;

2. l'impianto di depurazione delle acque reflue di Via Sottomonte è l'unico impianto che tratta le acque reflue provenienti dagli insediamenti di Varallo Pombia;

Viste la note allegate,  con il quale il tecnico comunale relaziona sul guasto dell'aeratore meccanico di superficie del bacino di sedimentazione, della impossibilità di funzionamento dell'impianto comunale di depurazione e conseguente scarico dei reflui raccolti senza alcun trattamento di depurazione;

dato atto della necessità di provvedere con la massima urgenza e sollecitudine ad eseguire gli interventi occorrenti al ripristino delle funzionalità dell'impianto per riattivare il trattamento dei rflui e lo scarico nei limiti di legge, nel minor tempo possibile;

la ditta Caser spa appaltatrice del servizio di gestione dell'impianto, ha inviato una relazione con quale propone due soluzioni, una alternativa all'altra,  per il ripristino del normale funzionamento:

a) sostituzione del motoriduttore; 

b) installazione di n. 3 aeratori sommersi;

La soluzione a)  che prevede la sostituzione del motoriduttore,  prodotto dalla ditta Brevini Lombarda spa,  comporta una attesa di 6 settimane lavorative dal momento dell'ordine, escluso il mese di agosto, ed una spesa complessiva di €  4.820,00 + IVA:

La soluzione b) comporta l'installazione di n. 3 aeratori sommersi, realizzabile entro la prima settimana di Agosto se l'ordine veniva fatto  entro e non oltre il 14 Lug. 2003.

Costo dell'impianto € 33.000,00 + IVA;

L'ufficio tecnico comunale ha proposto una soluzione alternativa, che avvalendosi della ditta Bisello Sergio, con sede in Mozzate,  specializzata nel settore, propone la sostituzione del motoriduttore  con altro modello, indicato dalla stessa casa costruttrice del modello guastatosi, provvedendo alla realizzazione dei raccordi necessari su misura in modo artigianale, che consente il ripristino del funzionamento dell'impianto entro la seconda settimana di Agosto;

La spesa è preventivata, salvo imprevisti riscontrabili al momento della rimozione dell'aeratore guasto dall'impianto, in  € 5.900,00 + IVA;

Al fine di procedere alla formalizzazione dell'incarico il tecnico chiede che venga messa a disposizione la somma di € 7.750,00;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta dell'ufficio tecnico, che quant'anche comporti degli oneri economici maggiori rispetto alla proposta di sostituzione del motoriduttore avanzata dalla CASER spa, riduce sensibilmente i tempi di inefficienza dell'impianto con evidenti vantaggi igienici e per l'ambiente;

Visto il parere favorevole dei Responsabili:

- ufficio tecnico - ambientale per la regolarità tecnica della proposta;

- ufficio economico - finanziario per la regolarità contabile della proposta;

Visto il bilancio di previsione 2003;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

dato atto che è necessario provvedere con la massima urgenza e sollecitudine al ripristino delle funzionalità dell'impianto per ripristinare gli scarichi nei limiti di legge nel minor tempo possibile;

di accogliere favorevolmente la proposta dell'ufficio tecnico per il ripristino dell'impianto dell'aeratore meccanico di superficie nel bacino di sedimentazione dell'impianto comunale di depurazione, indicata nelle premesse, la quale quant'anche comporti degli oneri economici maggiori rispetto alla proposta di sostituzione del motoriduttore avanzata dalla CASER spa, riduce sensibilmente i tempi di inefficienza dell'impianto con evidenti vantaggi igienici e per l'ambiente;

di  mettere  a  disposizione  del  Responsabile  dell'Area Tecnico-Ambientale la somma di € 7.750,00  al capitolo 13510 cod. int. 2.09.04.01 finanziato con i proventi della legge 10/77  del bilancio di previsione 2003.

